Udkast til regelsaet

§1 Formal

Stk. 1. Formélet med ordningen er at oge forsyningssikkerhed og beredskab gennem etablering
af ressourseledninger mellem almene vandvarker i Skanderborg Kommune.

§2 Hvem kan soge

Tilskud kan seges af almene vandvzerker, der:

e er medlem af Skanderborg Vandsamarbejde og ajour med bidrag,
e  har en ajourfert beredskabsplan, der beskriver behovet for alternativ forsyning,
e kan dokumentere aftalevilje med den/de involverede naboforsyninger.

§3 Tilskud

Der kan gives tilskud til:

Resurseledninger, der er angivet i bilag 1

Tilskuddet er 100 kr + moms/lebende meter anlagt resurseledning

Der ydes herudover et projekttilskud pa 20.000 kr til vandverker med mindre end 200
andelshavere

Der gives ikke tilskud til:

almindelig ledningsfornyelse i ansagers eget net
drift, energi, lobende vedligehold, administrationsomkostninger,

§4 Dokumentation

Ansgger skal dokumentere, at projektet opfylder folgende minimumskrav:

1.

2.

Kapacitet: Dimensionering til et defineret driftsscenarie, hvor det ene vandveerk er helt ude af
drift, fx [mindst X m3/h].

Isolering og styring: Mulighed for hurtig afspeerring, tydelig mearkning, og procedure for
aktivering/deaktivering.

Mailing og afregning: Etablering af maling (flow/volumen) eller anden robust metode til
dokumentation og afregning.

Vandkvalitet: Plan for at forebygge stillestiende vand og hygiejnerisici (fx periodisk skyl/evelse,
designvalg, prevetagning).

Sikkerhed og adgang: Klar ansvarsfordeling for adgang til brende/installationer og vedligehold.
Beredskabsplan: Drifts-, vedligeholdelses og og aktiveringsinstruks.

§5 Prioritering

Projekter, angivet i bilag 1 er garanteret tilskud efter §3.

§6 Ansegningsproces og frister

Stk. 1. Bestyrelsen udmelder 1-2 arlige ansegningsrunder med frist den [dato] og [dato].
Stk. 2. Ansegninger indsendes pa Vandsamarbejdets ansggningsskabelon med bilag.



§7 Udbetaling
Udbetaling kan ske efterhdnden, som der bliver budgetmaessig mulighed.
§8 Drift, evelser og forpligtelser

Stk. 1. Modtager forpligter sig til arligt at gennemfore en ventil-/aktiveringsevelse og/eller skyl efter
aftalt procedure og registrere dette.
Stk. 2. Modtager forpligter sig til at vedligeholde installationen, s& den er funktionel ved haendelse.

§9 Ikrafttraeden

Stk. 1. Reglerne traeder i kraft den [dato].
Stk. 2. Projekter afsluttet for 2026 stottes ikke



